
PFOS及びPFOAの水質検査結果について

単位：ng/L

令和2年度 R3.1.18 22 8 8 32

令和3年度 R3.9.14 26 8 9 35

令和4年度 R4.9.28 24 6 6 35

令和5年度 R5.9.12 24 5 15 30

暫定目標値：50(ng/L以下)

普賢寺給水栓 大住給水栓
　

                         採水箇所
    採水日

薪給水栓 宮ノ口給水栓


